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Sačurov -výmena TS1, úprava NN a DP

Saèurov, k.ú. Saèurov

Ing. Stela Marková

Ing. Martin  Hajduk

IP-11228

VN: 3 ~ 22 kV 50 Hz

NN: 3/PEN ~ 400/230 V 50 Hz TN-C

VO: 1/PEN ~ 230 V 50 Hz TN-C

- dvojitá alebo zosilnená izolácia

- samoèinné odpojenie napájania

OCHRANNÉ OPATRENIA NN (STN 33 2000-4-41):

OCHRANA PRED ÚRAZOM ELEKTRICKÝM PRÚDOM:

ZNE±ISTENIE OBLASTI :  MALÉ - Z I.

NÁMRAZOVÁ OBLAS• :  I1 (VN), ¼AHKÁ (NN)

BEZPE±NOSTNÉ OPATRENIA VN (STN EN 50522, STN EN 61936-1):

- ochrana pred nepriamym dotykom - uzemnením

- ochrana pred priamym dotykom - umiestnením mimo dosahu

8 mPLYNOVOD DO DN 500

4 mPLYNOVOD DO DN 200

1 mPLYNOVOD V OBCI (menej ako 0,4 MPa)

1 mPODZEMNÉ KÁBELOVÉ VEDENIE od 1kV-110kV

2,0 mNADZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE

1,5 mPODZEMNÉ OZNAMOVACIE VEDENIE

2,5 mVODOVOD A KANALIZÁCIA NAD DN500

1,5 mVODOVOD A KANALIZÁCIA DO DN500

15 mMIESTNA KOMUNIKÁCIA  I. A II.TRIEDY

LEGENDA 

- nový NN kábel v zemi

- demontáž vzdušného NN vedenia

- nový NN kábel v zemi - domová prípojka

- úprava NN vedenia

- jestvujúce VN vedenie

- jestvujúce NN vedenie

- nový podperný bod NN vedenia

- jestvujúci podperný bod VN vedenia

- jestvujúci podperný bod NN vedenia

- jestvujúca rozpojovacia a istiaca skriòa SR,SPP

- demontované podperné body NN vedeniakotevná svorka ELBA

NS -

KS -
polokotevná svorka ELBA

nosná objímka

kotevná objímka

objímka do 30 C

objímka do 60 C

LEGENDA - Armatúry pre vodiè NFA

nosná objímka s 2 okami

kotevná objímka s 2 okami

NO2 -

KO2 -

ZS6 -

ZS3 -

KO -

NO -

Mechanické napätie vodièov : 

s
HNFA2X 4x120   =  8MPa, 7MPa, 5MPa  pri 10 °C 

V

P

P2(24,26)

R

  pre dvoch odberate¾ov (è.d.24, 26)

- Nová poistková skrinka na ståpe 

Z - Znovumontáž domovej prípojky 

- Nová poistková skrinka na ståpe

- Výmena vodièov domovej prípojky

- Rozpojovacia skrinka

KÓDY ROZSAHU MONTÁŽE DOMOVÝCH PRÍPOJOK

DOMOVÉ PRÍPOJKY (DP)

21m

21m

VRP - kód rozsahu úprav DP

- ukonèenie DP na konzole

- ukonèenie DP na strešníku s kotvou

- DP realizovaná káblom uloženým v zemi

- DP realizovaná závesným káblom AYKYz 

H - nový prípojkový podperný bod

jestvujúcich inžinierských sietí !

pod¾a skutoènej polohy

bude upresnené pri realizácii stavby 

Presné umiestnenie podperných bodov 

      vedenia 

iba v rámci parciel dotknutých trasou projektovaného       inžinierskych sieti 

2 - Trasa káblového vedenia môže byť upravená v závislosti od presnej polohy existujúcich 

1 - Pred zahájením výkopových prác je nutné vytýčiť jestvujúce podzemné inžinierske siete

Podzemné vedenia sú zakreslené len informatívne.

Poznámka !

LEGENDA INŽINIERSKYCH SIETI

- siete T-com

- plynovod

-  vodovod 

-  kanalizácia

výkon Tr:250kVA
nový transformátor
typ: 2-ståpová 
Nová TS01
PS01

- pôvodná parcela

- výmena jestvujúcej TS01 - 4 ståp. za novú

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

- pôvodná trasa 

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

U

- znovumontáž svietidla VO

- uzemnenie NN siete

- bleskoiska NN

  a istiaca skriòa SR,SPP

- nová rozpojovacia 

T

- skriòa VRIS

- projektovaná trafostanica

- nová trasa 

demontáž NN vedenia

DRUH VEDENIAU
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(v chránièke)

ZELEÒ

káblovými  ryhami
Legenda k rezom 

2b

3

4

5

- káblové lôžko (preosiatý výkopový materiál)

- výstražná fólia (èervená)

- výkopový materiál/zásyp

Rez B1-B1´

1a - NN kábel

1a

2b

- PE chranièka/110mm6
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(TS01- PB è.132), dl.279m

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

výmena jest.RIS2 za novú SR4

výmena jest.RIS3 za novú SR4

2xNAYY-J 4x150, dl.390m

úsek 01- NN kábel v zemi

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

VO:NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 

- výmena vodièov
- výmena podperných bodov
- pôvodná trasa 
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PRETLÁ±ANIE CESTY

Rez P2-P2

(PB è.134- PB è.142), dl.251m

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(PB è.136 - PB è.138)

VO:NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(TS01 - PB è.154)

2xNFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(PB è.134- PB è.159), dl.254m

VO:NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(PB è.128 - PB è.132), dl.149m

VO:NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(TS01 - PB è.174), dl.266m

VO:NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(PB è.174 - PB è.180), dl.275m

VO:NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(PB è.99 - PB è.180), dl.272m

VO: NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(TS06- PB è.107)

VO:NFA2X 2x25

2xNFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(TS06 - PB è.99), dl.288m

VO:NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

2xNAYY-J 4x150

úsek 01- NN kábel v zemi

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

- pôvodná trasa 

(PB è.93 - PB è.99), dl.206m

VO:NFA2X 2x25

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

(TS01 - PB è.159), dl.275m

NFA2X 4x120

úsek 03- Úprava  NN siete

SO 01-Silnoprúdové elektrické rozvody

- znovumontáž rozhlasu

T

- znovumontáž ER-S

T

- demontáž skrine PRIS,VRIS

U

- jestvujúce svietidlo VO

s
HNFA2X 2x25   =  7MPa, 5MPa  pri 10 °C 


